附件
2022年春季复工安全生产督查通报项目、单位名单
	序号
	项目名称及参建各方信息
	存在的问题

	1
	项目名称
	淮安市淮阴区天瑞府二期
	1.装配式建筑构件吊装工程的专项方案未见企业内审资料；2.悬挑脚手架工程未见方案交底和安全技术交底的资料；3.9#楼屋面支模架受力于外架；4.6#楼商业二层模板支撑上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上（违反了JGJ162-2008 6.2.4条款第4条）；5.9#楼屋面挑檐位置操作平台搭设未见方案受力计算书，稳定性有待验证；6.配电房人行斜道不符合要求，无扶手，坡度大于1:3；7.料斗钢丝绳卡方向错误，无安全弯；7.9#楼部分侧壁悬挑钢梁锈蚀严重，维护保养不到位；8.6#楼商铺位置未搭设落地式脚手架，也无施工作业操作架；9.6#楼商铺楼层临边防护设置不到位，楼梯防护滞后；10.5#塔机平台上堆放杂物、无固定措施；11.5#塔机爬升装置防脱功能不起作用；12.5号塔机平衡臂配重块缺失处未做防护；13.5号塔机电源错相、断相、欠压、过压保护装置被短接失效；14.5号塔机塔顶平台栏杆变形；15. 5号塔机司机室视线差；16.5#施工升降机防坠安全器超过有效标定期；17.5号施工升降机楼层平台侧面防护装置与吊笼之间的间距大于150mm；18.5#施工升降机个别附墙装置斜撑杆未安装；19.设备定期维保资料未签署验收意见、签名不全；20.5号塔机、升降机历次加节验收记录不全，验收意见未填写。

	
	建设单位
	淮安市安良房地产开发有限公司
	

	
	施工单位
	扬州裕元建设有限公司
	

	
	项目经理
	崔涛涛
	

	
	监理单位
	江苏永勤工程管理有限公司
	

	
	项目总监
	乔猛
	

	2
	项目名称
	常州市武进区湖塘镇JWJ20200901号地块开发项目二期（4#-8#楼、15-17#楼、3#小区变）建筑工程施工总承包
	1.落地式脚手架部分立杆悬空，楼层脚手架局部立杆弯曲明显扭变，开口脚手架未按规定设置之字撑，部分钢管腐锈严重；2.多处临边洞口未封闭，部分已封闭的洞口未采用可靠的安全措施；3.施工前未按要求编制针对性的脚手架、模板施工方案，多处出现数值错误；4.楼层灭火器未及时充装，监理单位未督促施工单位落实安全消防措施；5.安全技术交底未按施工工序、施工部位、施工栋号进行交底，被交底人员数量不满足施工要求；6.项目安全管理机构未能建立，现场安全管理薄弱，技术负责人长期不到岗，会议纪要无签字记录，现场2名备案安全员，无日常检查记录，未履行安全员岗位职责；7.1#楼施工升降机极限限位开关安装位置与撞块触碰距离不足，不符合规范要求；8.施工升降机中方案未明确预埋地脚螺栓长度，预埋外露长度已超出常规值；9.搅拌机缺少专用开关箱，缺少保护零线；9.项目安全生产标准化月评表未按上传至省安管系统。

	
	建设单位
	常州景荣置业有限公司
	

	
	施工单位
	浙江宏伟建筑工程有限公司
	

	
	项目经理
	蒋华林
	

	
	监理单位
	江苏赛华建设监理有限公司
	

	
	项目总监
	谢雪飞
	

	3
	项目名称
	盐城市建湖区天铂华庭A1地块3#楼工程
	1.钢筋场地多台设备无开关箱；2.现场四周无安全通道；3.电箱线路图与实物不符；4.塔吊开关箱漏电开关不符合要求；5.自制吊篮不符合规范要求；6.电缆线路铺设在脚手架上，不符合规范要求；7.现场易燃品堆放无灭火器；8.脚手架搭设与模板支撑成一体架，脚手架无剪刀撑、无安全网、无连墙件；9.高支模搭设与方案不符，钢管未检查、未进场验收，材料与方案要求不符；10.省安管系统中项目安全生产标准化月评表有缺失。

	
	建设单位
	江苏红星登达置业有限公司
	

	
	施工单位
	江苏德基长隆建设有限公司
	

	
	项目经理
	周军
	

	
	监理单位
	江苏奥邦建设监理有限公司
	

	
	项目总监
	周华
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